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Introduzione:  

• Dalla misura all’ottimizzazione:  

• Processo Nitro-Denitro 

• Processo de-Fosfatazione chimica 

 

• Dal sopralluogo alla soluzione “chiavi in mano” 

•  Dati, % ottimizzazione, costi 

  

•  Referenze 

•  Saving & Safety 
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Misura-Automazione-data management:   

Vasca biologica Pompa 

Ricircolo MIX 

Soffiante 

WEB 

GSM/GPRS 

UMTS 

TCP 
SMTP 

Controllo 

ottimizzazione 

Profibus DP 

Ethernet IP 

Modbus TCP 

Controllo 

impianto rete 

Modem 

UMTS 

Local Manager 



«Il Telecontrollo delle reti idriche, un modello per le smart community?  

Ne parlano le principali aziende fornitrici di componenti e sistemi per l’automazione delle reti» , Bologna 23 ottobre 2014 

Controllo di processo Nitro-Denitro:  

Gestione 
dati 

Sistema 
fuzzy 

Comando 

Ottimizzatore 

Nitrificazione 

NH4 IN 

NH4 OUT 

SP OD 

Liquicontrol N  

Ottimizzatore 

Denitrificazione 

NO3 

ORP 

SP 

QRMIX 

Liquicontrol ND  

Ottimizzatore 

Nitro-Denitro 

Alternato 

NH4 IN 

NO3 
SP OD 

Soffiante on/off 

Mixer off/on 

Liquicontrol NDAlt  
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Controllo di processo defosfatazione:  

Ottimizzatore 

Defosfatazione 

Qv 

P-PO4 IN 

P-PO4 OUT 

SP Qd 

Misura 

Analisi P-PO4 (mg/l) 
IN e OUT 

Portata ingresso 

Gestione dati 

Scalatura 

Validazione 

Controllo 

Stechiometrico 

Regolatore predittivo 

Sistema di comando 

Gestione flocculante 
(AlCl3, FeCl3) 

Gestione pompa 
dosatrice  

Dosaggio 

Liquicontrol P  
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Approccio:  

SOPRALLUOGO wwtp 
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Progetto finale 
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Progetto finale 

ROI 15 mesi 
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Casi applicativi: 12 wwtp 

Liquicontrol N: 

Liquicontrol P: 

Liquicontrol NDP: 

Liquicontrol ND: 

Liquicontrol ND: 
Liquicontrol ND: 

Liquicontrol ND:  

Liquicontrol NDAlt: 

Liquicontrol NDAlt: 

Liquicontrol P: 

Liquicontrol ND:  
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   Liquicontrol ND  
AE  100.000 
Predenitro 
4  linee tot 
2 linee con Liquicontrol 

Sicurezza massima 

ROI 18 mesi 
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  Liquicontrol ND  

2 linee separate 

50.000AE 
Predenitro/nitro 

ROI 24 mesi 

   Sicurezza massima 
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  Liquicontrol P  

2 linee separate 

80.000AE 

Defosfatante PAC 

   Sicurezza massima 

ROI 30 mesi 
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  Liquicontrol NDP  

 
• Liquicontrol N: Nitrificazione 
• Liquicontrol D: Denitrificazione  
• Liquicontrol P: Defosfatazione 
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Conclusione: Depurare Risparmiando  

    Riduzione dei costi 

• Risparmio energetico (13%-25%) 

• Riduzione di chemicals (20%-40%) 

 

  Aumento della Sicurezza  

• Riduzione dei picchi in uscita  

• Rispetto dei limiti di legge 


